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Нова парадигма управљања водним ресурсима

• Климатске промене више нису удаљена претња, већ оперативна реалност 

која значајно утиче на стабилност водоснабдевања великих урбаних 

агломерација широм Европе, укључујући и Београд. 

• Глобални и европски трендови – попут акутног исцрпљивања залиха 

подземних вода и повећања учесталости екстремних хидролошких догађаја 

– намећу потребу за фундаменталном ревизијом стратегија управљања 

водним ресурсима. 



Климатски притисци и оперативни изазови у последњих пет година

• Анализом података са мерних места београдског водовода, као и информација преузетих из 

система РХМЗ, уочени су трендови који указују на значајне ризике у функционисању 

водоснабдевања, и јасно указује на ескалацију хидролошког стреса у београдској регији.  
• Посебно су изражени сезонски екстреми у потрошњи воде и смањена доступност водних 

ресурса.
• Овакве промене представљају озбиљан оперативни ризик за континуитет снабдевања, 

стабилност производње и поузданост целокупног система.
• Година 2024. издваја се као једна од најекстремнијих у модерној историји београдског 

водоводног система. Током летњег периода забележене су рекордно високе температуре сирове 

воде, што је додатно оптеретило процесе прераде воде. Истовремено, екстремно ниске 

количине падавина у три летња месеца створиле су изражен водни дефицит. 
• Према историјским мерењима падавина, август 2024. године био је месец са најнижом 

количином падавина од завршетка Другог светског рата, што ову годину сврстава међу 

најсушније откако се спроводе систематска хидрометеоролошка мерења на овом подручју.



Укупне количине падавина у августу месецу за Београд у периоду од 1936-2024 године
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Падавине у Београду у августу месецу 1936-2024



Табела годишњег извештаја Републичког хидрометеоролошког завода за 2024



Последица оваквих климатских екстрема била је и изузетно висока потрошња воде на 

територији града. Београдски водовод је у току 2024. године произвео рекордне количине воде 

како би одговорио на потражњу, што је захтевало максимално ангажовање свих производних 

капацитета. 

Производња ЈКП БВК 2020-2024



Додатну отежавајућу околност представљале су температуре реке Саве које су, према подацима 

мерењима од 2003. године, у 2024. достигле историјски максимум. Висока температура сирове 

воде негативно утиче на стабилност производних процеса, ефикасност хемијске припреме воде, 

одржавање водоводне мреже, рад техничких система на роизводним линијама, потрошњу 

дезинфекционих средстава као и на појаву биолошких оптерећења у појединим зонама система.

Максималне температуре реке Саве  2003-2024
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Температуре реке Саве



Критична комбинација негативних фактора :
• недовољна количина падавина
• екстремне температуре
• повећана потрошња 
• промене у хемијско-биолошком статусу сирове воде 

Неопходност даљег унапређења система мониторинга, пројектовања резервних капацитета и 

адаптације технологија прераде водe на климатске услове који постају све непредвидивији и 

израженији.

Ови резултати јасно показују да климатски екстреми више нису појаве изузетка већ фактор који се 

мора системски интегрисати у планирање и развој водоводне инфраструктуре.



Повећање термичког и сушног стреса и скок потражње

Искуство ЈКП БВК  током екстремне суше 2024. године показало је да дугорочни сушни таласи 

исцрпљују и најбоље припремљене системе, да се потрошња експоненцијално повећава дужином 

трајања сушног периода а првенствено се огледа у навикама потрошача ( злоупотреба воде за 

потребе заливања и хлађења површина) као и проблеме одржавања опреме у екстремним 

температурним и експлоатационим напорима .

Овакви температурни екстремуми су имали директне последице на рад система:

- Значајно повећана потрошња дезинфекционих средстава у производним процесима

- Висока биолошка оптерећења реке Саве су узроковала значајно већу потрошњу хемикалија

- Отежали технолошке процесе прања производних линија у вршним периодима потрошње

- Довели до значајног броја отказа хидромашинске опреме на производним погонима и ЦС

- Изазвали дефекте на енергетским објектима производних погона и црпних станица
-           Указали на озбиљне изазове у хлађењу опреме на производним погонима
- Значајно повећали број дефеката на дистрибутивној водоводној мрежи

- Оптеретили систем дистрибуције воде и рад црпних станица



Утицај промене температуре дистрибуиране воде на број кварова на вод.мрежи 



Стратешки одговор: Диверсификација и отпорност система

Суочени са неизвесношћу климатских модела, стратегија БВС-а прелази са реактивног на 

проактивно управљање ризиком. Фокус је на јачању отпорности система кроз дугорочно 

планирање. 

Диверсификација снабдевања као примарни задатак!!

Смањење зависности од осетљивих изворишта и активно истраживање и развој нових, 

стабилних извора сирове воде.

Тренутно су у току радови на 6 рени бунара који већ у току 2026.године треба да обезбеде 

додатних 400 л/с сирове воде. У току 2026.године планирани су радови на још три рени 

бунара са потенцијалом од преко 200 л/с нове количине сирове воде. 

Тиме се остварује један од циљева диверсификације снабдевања сировом водом из 

поузданог извора значајно мање угроженог утицајем климатских промена од реке Саве.



Активно смањење губитака - активност која не сме да стане!

Нелегална потрошња воде најекстремнија је у време 

највиших температура и сушног периода, када систем 

већ ради под максималним оптерећењем. 

Nеопходно пратити и примењивати савремене технологије за 

откривање губитака и идентификацију нелегалних потрошача, као 

што су дронови, георадари, акустични сензори који покривају 

значајну територију, мобилна и стална мерна места.



Анализом система производње на примеру ЈКП БВК доказали смо да се оптимизацијом 

процеса могу значајно смањити количине воде утрошене у оквиру производних процеса, 

без угрожавања квалитета и стабилности снабдевања.

Сопствена потрошња  2019-2024



Унапређење технологије пречишћавања

Модернизација технолошких линија на постројењима за прераду воде мора пратити 

тренд погоршања квалитета сирове воде услед климатски изазваних појава, 

гарантујући непроменљив квалитет испоручене пијаће воде. 

Систем се мора прилагођавати насталим околностима.   



Закључак: Интегрисано управљање водама као стратешка безбедност

• Климатске промене позиционирају водоснабдевање у сферу стратешке безбедности. 

Искуство београдског водовода показује да је проактиван приступ, подржан подацима о 

екстремној потражњи, неопходан за адаптацију. 

• Будући развој мора се базирати на интегрисаном управљању водним ресурсима  са 

посебним акцентом на диверсификацију изворишта као примарну одбрамбену линију.  

• Само кроз континуално праћење, стратешко улагање у алтернативне изворе и смањење 

губитака, може се осигурати дугорочна стабилност водоснабдевања Београда у условима 

климатских промена.

• Промена свести код потрошача

• Комунална предузећа не могу сама – неопходан шири фронт!



ХВАЛА НА ПАЖЊИ
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